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CAPÍTULO 9  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 
SECCIÓN 900  MECANISMOS PARA DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
 
900.1 CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA PRODUCTOS.  
 
 
a) Equivalencia con norma. Durante un plazo no mayor a 36 meses, contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente reglamento, se podrá aceptar certificados expedidos en el exterior bajo norma 
técnica internacional o de reconocimiento internacional, si el  organismo que expide la certificación es 
acreditado por entidades firmantes de acuerdos miembros de IAF y, la norma bajo la cual se certifica 
el producto tiene  equivalencia  con RETILAP. La equivalencia plena con RETILAP será verificada y 
avalada mediante concepto expedido por un Organismo de Certificación acreditado por ONAC o SIC  
y será aceptada siempre y cuando cumpla con todo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
s los requisitos establecidos en el presente reglamento.  

 
El concepto de equivalencia no es un certificado de producto, el certificado de producto  debe identificar 
plenamente la vigencia, referencia del producto objeto del certificado y para su validez en el país debe 
ser homologado por la SIC o por la entidad o mecanismo que la autoridad competente establezca. 
 
En el evento de que la norma bajo la cual se  certificó el producto no contemple uno o varios requisitos 
establecidos en RETILAP  y mediante ensayos realizados  en laboratorio acreditado se demuestre el 
cumplimiento de tales requisitos faltantes en la norma, el organismo de certificación de producto podrá 
emitir un concepto de cumplimiento de RETILAP, el cual complementará el certificado expedido en el 
exterior  y  servirá  para la homologación del certificado  por parte de la SIC. 
 
b) Certificación mediante declaración del proveedor, Durante los primeros seis meses, contados a 

partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, se podrá aceptar como mecanismo de 
demostración de la conformidad con RETILAP  la Declaración del Proveedor, siempre que esta 
cumpla con lineamientos de la norma ISO-IEC-NTC 17050  parte  1 y parte 2 (certificación de primera 
parte). Culminado dicho periodo serán exigibles los certificados de producto de tercera parte 
(expedidos por un organismo de certificación de producto acreditado), para demostrar la conformidad. 

 
Aquellas productos respecto de los cuales se demuestre que dentro de los primeros 4 meses de vigencia 
del RETILAP, se inició proceso de certificación de los productos mediante la  firma de contrato y pago del 
costo del servicio de certificación, pero transcurrido los 6 meses a que hace referencia el inciso anterior, 
no culminó el proceso de certificación, podrán continuar demostrando la conformidad con la declaración 
del proveedor hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
c) Pruebas acreditadas en laboratorios Colombianos. En el evento que en Colombia, no se cuente 
con por lo menos dos laboratorios acreditados  para realizar alguna o algunas  pruebas o ensayos 
requeridos para la certificación del producto, los organismos de certificación podrán aceptar esta(s) 
prueba(s) realizada(s) en laboratorios de otros países, siempre que estos  laboratorios hayan sido 
acreditados por organismos  pertenecientes a IAAC o ILAC, las demás pruebas acreditadas en Colombia 
se deben realizar en laboratorios en Colombia, como parte del  proceso de certificación del producto. Si 
la prueba no acreditada en Colombia necesariamente implica realizar otra u otras  pruebas  que estén  
acreditadas en laboratorios del país,  para no incurrir  en la duplicación de la prueba, el certificador podrá 
aceptar las realizadas en el exterior. 
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d) Pruebas realizadas en laboratorios evaluados39. Los Organismos de Certificación de Producto 
Acreditados podrán utilizar pruebas realizadas en laboratorios evaluados, siempre y cuando la prueba no 
esté acreditada o disponible en laboratorio acreditado. También podrá realizarlas en laboratorios que 
demuestren estar en proceso de acreditación. La evaluación que el Organismo de Certificación 
acreditado realice del laboratorio, deberá ser satisfactoria en cuanto a idoneidad en la realización de las 
pruebas, independencia en los resultados, neutralidad e imparcialidad. 
 
e) Declaración del Proveedor para luminarias fluorescentes  que usen lámparas fluorescentes T10 
y T12,  Durante 36 meses contados a partir de la entrada en vigencia del RETILAP,  las luminarias para 
lámparas fluorescentes  tubulares tipo T10 o T 12  de potencias inferiores a 40 W, para demostrar la 
conformidad con el presente reglamento podrán hacer uso de  la declaración del proveedor, para lo cual 
el fabricante deberá contar con los soportes que  garanticen el cumplimiento de los requisitos, tal como lo 
exige la norma IEC, ISO NTC 17050 parte 1 y 2. 
 
f) Certificación de lámparas y luminarias  decorativas (luces navideñas, Guirnaldas eléctricas de los 
tipos utilizados en árboles de Navidad,  Lámparas eléctricas de cabecera, mesa ,oficina, de pie, 
colgantes) y fuentes lumínicas tipo LED de mas de 10 W.   Durante 36 meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del RETILAP, los fabricantes nacionales o importadores de estos productos de 
iluminación, podrán demostrar la conformidad con el presente reglamento mediante una declaración del 
proveedor, para lo cual solo requieren demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra 
riesgos de origen eléctrico; dicha declaración deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

⇒ La declaración de  proveedor será suscrita por  la persona responsable de la  fabricación en 
Colombia o la  importación del producto al país y se hará bajo los criterios de la norma IEC ISO 
NTC 17050 partes 1 y 2, la declaración estará basada en el cumplimiento de los siguientes 
requisitos de seguridad: 

 
⇒ Las clavijas,  interruptores , cables y portalámparas asociados a dichos productos, así como su 

ensamblaje deben tener soporte de cumplimiento  de por lo menos las siguientes pruebas o 
ensayos, efectuadas bajo lineamientos de una norma técnica internacional, de reconocimiento 
internacional o NTC : 

 
⇒ Protección contra el choque eléctrico 
⇒ Resistencia al aislamiento y rigidez dieléctrica 
⇒ Cableado interno y externo 
⇒ Ensayo térmico y ensayo de endurancia (fatiga) 
⇒ Resistencia al fuego y llama de las partes que soportan elementos bajo tensión. 
⇒ Flamabilidad de materiales no metálicos, mediante la prueba del hilo incandescente a 600º C. 

 
Parágrafo 1.-  La autoridad competente podrá solicitar evidencias de ensayos o pruebas que demuestren 
el cumplimiento de los anteriores parámetros. 
 
Parágrafo 2.-  Para asegurar que el producto corresponda al objeto de la declaración, el producto  debe 
ser rotulado en forma legible, por lo menos con la siguiente información: 
   

⇒ Marca o nombre del fabricante o importador que hace la declaración. 
⇒ Tensión de funcionamiento. 
⇒ Potencia máxima de la fuente que debe utilizar. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

39 Modificado por la Resolución 91872 de 2012 
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Parágrafo 3.- En el evento que los LED  o arreglos de LED de más de 10 W estén asociados a luminarias 
para aplicaciones de iluminación distinta  a la decorativa, tales luminarias deben cumplir los requisitos de 
luminarias que les apliquen, entre ellos la certificación de parámetros fotométricos.” 
 
 
g) Pruebas de larga duración. A partir de la vigencia del reglamento durante un plazo no mayor al 
establecido en la norma técnica internacional que le aplique al producto, como tiempo de las pruebas   
para demostrar aspectos tales como vida promedio o útil, depreciación del flujo luminoso de fuentes,    
los certificadores podrán aceptar tales pruebas efectuadas en laboratorios de fabricante, siempre que 
tengan los soportes que demuestre la aplicación  de protocolos que generen credibilidad e 
independencia en los resultados, en todo caso el fabricante, importador y distribuidor en el territorio 
Nacional, responderán por esa declaración del proveedor. En este caso el fabricante declarará  como 
proveedor la validez de dichos resultados. 
 
 
h) Declaración de proveedor para contenidos de mercurio y plomo en fuentes luminosas.40 
Durante 24 meses a partir de la entrada en vigencia de los requisitos de que trata el artículo 1° de la 
presente resolución se aceptará la declaración de proveedor como mecanismo para demostrar la 
conformidad con el RETILAP. Para el efecto el productor o proveedor deberá contar con los soportes de 
los ensayos tal como lo exige la norma IEC/ NTC/ISO 17050 partes 1 y 2. El productor o proveedor podrá 
usar pruebas realizadas en laboratorio evaluado por el Organismo de Certificación de Producto 
Acreditado”. 

900.2 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN O ALUMBRADO PÚBLICO CON FINES 
DE CERTIFICACIÓN. 
 
Para las instalaciones de iluminación y/o  alumbrado público que requieran el dictamen de inspección, 
este  será exigible a partir de la acreditación en el país de tres organismos de inspección  para 
inspección bajo RETILAP. 
 
SECCIÓN 910 TRANSITORIEDAD EN  ALGUNOS REQUISITOS. 
  
910.1 TRANSITORIEDAD EN REQUISITOS DE PRODUCTO.  
 
Los contenidos de mercurio y plomo en las fuentes de iluminación, las eficacias potencias máximas 
permitidas en  lámparas incandescentes e incandescentes alógenas,  las eficacias en lámparas 
fluorescentes tubulares T10 y T12, lámparas fluorescentes compactas y fluorescentes tubulares y  las 
eficacias en  balastos, deben cumplir los requisitos transitorios establecidos  para estos productos en el 
capitulo 3, dentro de los plazos allí fijados. 
 
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

40 Artículo adicionado por la Resolución 91872 de 2012. 
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